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空冷式熱交換器（ Air-Cooled Heat Exchanger，通称 Air 

Fin Cooler：以下，AFC と呼ぶォを空式じ可可じ
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AFC は大型支持架構を中心とする構造体であり，安全設
備の AFC としては，耐震強度を評価するうえで架構の評
価に限らず，特に冷却機能を維持するための送風機能維
持，伝熱機能確保が重要である．
原子力施設の機器では，設置場所での地震翁ミ






