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950℃級高温追焚き排熱回収ボイラの計画

Development of High-Temperature Supplementary Fired HRSG
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を検討したが，断熱材飛散のリスクを軽減するため，断熱

材表面に金属ライナプレート （ パネル ） を設けることとし

た．高温部炉壁 （ ダクト ） の断熱仕様を第 3 表に示す．

　高温ガスに触れる壁面金属パネルの耐熱性が問題となる



106 IHI 技報　Vol.49  No.2 ( 2009-6 )

整流はトレードオフの関係にあり，両者を考慮してダクト

形状を計画した．STAR-CD 3.26を用いた数値解析によっ

て，整流部の圧損－流速偏差の予測および整流構造を検討

した．第 6 図に CFD 解析形状の一例を，第 7 図




